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Instruction d‘installation Easyled 
1. Dimensionnement

2. Notice d‘installation
     1. Ouvrir le couvercle du luminaire

Sortir le presse-étoupe et vissez-le le prise de connecteur 
de câble

Entrée latérale

Entrée à l‘arrière

N° art. L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm)

TO-800610-..   600 ------ 340  89.5 ------ ------

TO-801230-.. 1200 610 800 159.5 ------ ------

TO-801555-.. 1500 610 ------ ------ 540 439.5

4. Inclus dans l‘emballage:

1 pc.

  2 pcs.    2 pcs.

   1 pcs.

3. Option de câblage
     Entrée                                          Entrée
     dorsale                                         latérale

Clipsez le couvercle

Click Click

Montez le boîtier en aluminium sur le mur/plafond Connectez le câble selon le schéma de connexion

Entrée dorsale

Entrée latérale

Fonction standard


